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RYYQ10T | | |

N
~
o~

x
]
<]

= LEGENDA

ESTRAZIONE ARIA DI RICAMBIO (CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO)

MANDATA ARIA DI RICAMBIO (CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO)

ESTRAZIONE ARIA VIZIATA SERVIZI (CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO)

RETE LIQUIDO IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA (TUBAZIONI IN RAME ISOLATE)

— _—__ RETE GAS IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA (TUBAZIONI IN RAME ISOLATE)

cassonetto REI

\ VALVOLA DI VENTILAZIONE, 2 100 mm.

cassonetto REI
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| aula aula E3  ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE DA CANALE, port 210mc/h prev 6mm.c.q.

mq. 44,30 mg. 31.28 E4  ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE DA CANALE, port 100mc/h prev 4mm.c.q.

NOTE

CANALIZZAZIONI ARIA DA POSARSI OLTRE CONTROSOFFITTO

g | PASSAGG! DEI CANALI DELL'ARIA ANDRANNO VERIFICATI IN FASE ESECUTIVA
aula | PASSAGGI DELLE TUBAZIONI GAS/LIQUIDO ANDRANNO VERIFICATI IN FASE ESECUTIVA

. 43,50
™ GLI SCARICHI DELLE CONDENSE ANDRANNO PORTATI IN POZZETTO ACQUE CHIARE SIFONATO

-\ , DALLE NORME VIGENTI, IN PARTICOLARE:
= ] ~ DM. 37/2008
) . . - ~ L 10/91
- 39 N — D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e D.PR. 21/12/1999 n. 551
. corridoio \ — D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 modificato dal D.Lgs 311/06 e s.m.i.
\ mq. 21,72 ' — Norme UNI-CIG 7129/2008

ﬂ A | Fassonetio ﬂu REALIZZARE L'IMPIANTO SECONDO QUANTO PREVISTO
- \

& COMUNE DI CARPEGNA

.,V// (Provincia di Pesaro e Urbino)

3 SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
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hw_ww_ﬁ_w_ﬂw _agﬁozw%%&oo opera PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA PER | LAVORI DI

' + RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED

- AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SITO IN VIA AMADUCCI 34 DA
ADIBIRSI A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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oggetto PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI MECCANICI
SCHEMI PLANIMETRICI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,
RAFFRESCAMENTO E RICAMBIO DELL'ARIA SALA
CONFERENZE ED ESTRAZIONE SERVIZI PIANO PRIMO
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| estrazione 210 me/h 160 Ing. Enzo Bertozzi

prevalenza 6 mm.c.a.




